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GAINE FLEXIBLE -%—F- GRILLE DE PORTLC

DIFFUSEUR AU PLAFOND o] =
Cj" VOLET MOTORISE (v.MOT)

GRILLE DE RETOUR AU PLAFOND VOLET COUPE~FEU (VCF)

DEMARREUR MAGNETIQUE (VOIR DEVIS DIV.16)
VOLET MANUEL (VM)

MINUTERIE PROGRAMMABLE (VOIR DEVIS DIV.15)

CONTROLEUR/THERMOSTAT DE L'UNITE DE TOITURE VOLET ANTI-RETOUR

A

THERMOSTAT “

DEMARREUR MANUEL
AVEC VOYANT LUMINEUX

EXISTANT A CONSERVER
EXISTANT A ENLEVER OU A RELOCALISER

CETTE LEGENDE S’APPLIQUE AUSSI AUX
CONDUITS DE VENTILATION/ CLIMATISATION
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N

ECHANGEUR DE CHALEUR EXISTANT A RELOCALISER DE FAGON TEMPORAIRE DURANT
LA DUREE DES TRAVAUX. PREVOIR LE DEBRANCHEMENT DE LA TUYAUTERIE (ISOLANT ET )
CHEMISAGE) ET DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (VOIR DIV.18).

LOCALISATION_TEMPORAIRE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR DURANT LA DUREE DES.
TRAVAUX. PREVOIR LE REBRANCHEMENT DE LA TUYAUTERIE C/A ISOLANT THERMIQUE

ET CHEMISAGE D'ALUMINIUM. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVQIR LA CONSTRUCTION D'UN ABR!
TEMPORAIRE_FAIT DE CONTREPLAQUE (%'') AFIN DE PROTEGER L'ECHANGEUR CONTRE

LES INTEMPERIES (PLUIE ET VENT). [’ABRI DEVRA AVOIR UN PANNEAU AMOVIBLE POUR
ACCES AUX CONTROLES DE L'ECHANGEUR.

TUYAUTERIE D'ACIER NOIR D’ALIMENTATION ET DE RETOUR DE L’ECHANGEUR, p38mm_(1%")
C/A ISOLANT THERMIQUE ET CHEMISAGE D'ALUMINIUM ENTRE L'ECHANGEUR ET LES EQUIPEMENTS.

NOUVEL EMPLACEMENT DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR A L'INTERIEUR DU NOUVEAU
BATIMENT. PREVOIR LE DEBRANCHEMENT DE LA TUYAUTERIE DE LINSTALLATION TEMPORAIRE
ET LE REBRANCHAMENT DE L'ECHANGEUR A SON NOUVEL EMPLACEMENT C/A ISOLANT,
CHEMISAGE D'ALUMINIUM ET ALIMENTATION ELECTRIQUE (VOIR DIV.16).
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